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Projekt Nr.:Format:

Bemerkungen Kontr. Vis.Gez.VersionProjektverfassung Datum

Guyer-Zeller-Strasse 27 | 8620 Wetzikon ZH
044 934 33 88 | wetzikon@ingesa.ch

Sanierung Püntstrasse

1

Strassen- und Werkleitungsbau

Situation 1:200

Bauprojekt

A 16.09.24 Erstellung all abs abs

30 x 231 210.164.0016

Die im Plan eingetragenen Werkleitungen dienen zur Information.
Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht gewährleistet.
Der Unternehmer ist verpflichtet, die aktuellsten
Werkleitungsinformationen einzufordern und die Lage der Leitungen
durch den Leitungseigentümer abstecken zu lassen.
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Technische Bedingungen (TB)

Haupt und Verteilleitungen Druckrohre in Strasse:
Guss-Rohr Zementmörtel umhüllt (Innenbeschichtung HOZ, Aussenbeschichtung ZMU)
Verbindungen:
Steckmuffen mit Schubsicherung innen und Dichtungsring
Rohrverbindungen mit Mehrbereichskupplungen:
Typ GF Multi Joint oder Aquaform Hymay Grip
Schieber für Hausanschlüsse:
Hawle PE-Einschweisschieber 4810
Einbaugarnituren:
Einbaugarnituren starr Hawle 9630 für Schieber 50 - 500
Strassenkappen:
Campo-Novo, Grösse 2, Typ Köniz «Wasser Eau Aqua» Deckel Ø158 mm, ohne Kette
Hydrantenoberteil:
Hinni OT 6000, 2 Storzanschlüsse 75er Bajonett,
Fundamentierung rot (Emaille)
Schutzdeckel Oberteil und Unterteil rot
Aufsatzrohr lemon (Emaille)
Hydrantenunterteil:
Hinni UT-DA, Doppelabsperrung Radial, Einlaufbogen Schraubmuffe DN 125
Höhenverstellbar in Stufen von 5 cm
Einlauf senkrecht DN 100 PN 16
Hydrantenzuleitung:
Guss-Rohr Zementmörtel umhüllt (Innenbeschichtung HOZ, Aussenbeschichtung ZMU), DN 125 mm mit Schraubmuffe

Markierung

Gebüsche etc.

PAK 250 - 1'000 mg/kg Asphalt
PAK < 250 mg/kg Asphalt

PAK > 1'000 mg/kg Asphalt

Fundationsstärke

Belagsstärke

Bohrkern-Nummer
Belag

Fundation
d = 452 mm

41 mm
41 mm
41 mm

d = 123 mm

BK 789

Instandsetzungsmassnahmen (grabenlos)

- Einbau Mehrbeton bei Zufahrten
- Verstärkter Belagsaufbau (+3cm)

bei Zufahrten über Gehweg

Belag ausgelöst durch EKZ
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Versetzen ohne
Leuchtenwechsel

Abbruch Kandelaber
und Leuchte

Leuchten Ausrichten

Kandelaber
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